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Helyiségek höszükséglete                

 Építmény: Minta Tibor                            
1131 Budapest Fuvar u. 1.                             

 Megrendelö:                                         

 Tervezö: Horváth Zoltán                                       
GT-13-7023                                        

 Dátum:                               

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-02  - -Fogadó  - Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0° C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ajtó           1    1.00    2.40    2.40    0.00     2.20  -15.0     185
 K.ablak  K       1    0.70    1.50    1.05    0.00     2.20  -15.0      81
 K.fal    K       1    3.40    2.70    9.18    3.45     0.65  -15.0     130

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    396

Alapterület:    8.30m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   22.4m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    142

Helyiség hövesztesége:   64.8W/m ř         24.0W/m^3                    538

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-03  - -Wc      - Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0° C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       1    0.50    0.70    0.35    0.00     2.20  -15.0      27
 K.fal    K       1    2.10    2.70    5.67    0.35     0.65  -15.0     121

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    148

Alapterület:    1.50m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:    4.1m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:     26

Helyiség hövesztesége:  116.0W/m ř         43.0W/m^3                    174

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-04  - -Garderob- Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0° C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
Alapterület:    2.60m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:    7.0m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:     44

Helyiség hövesztesége:   16.9W/m ř          6.3W/m^3                     44

�      - 2 -

Helyiségek höszükséglete                

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-05  - -Házth.  - Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0° C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       1    0.60    0.60    0.36    0.00     2.20  -15.0      28
 B.fal            1    3.00    2.70    8.10    0.00     2.09   10.0     169
 K.fal    K       1    2.60    2.70    7.02    8.10     0.65  -15.0     -25

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    172

Alapterület:    7.80m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   21.1m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    133



Helyiség hövesztesége:   39.1W/m ř         14.5W/m^3                    305

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-07  - -Garázs  - Mértékadó belsö hömérséklet:  5.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ajtó           1    0.90    2.10    1.89    0.00     2.20  -15.0      83
 K.ajtó           1    3.00    2.77    8.31    0.00     4.00  -15.0     665
 K.fal    K       1   13.80    2.70   37.26   10.20     0.65  -15.0     352
 k                1   23.80    1.00   23.80    0.00     1.23    0.0     146

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:   1246

Alapterület:   23.80m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   64.3m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    232

Helyiség hövesztesége:   62.1W/m ř         23.0W/m^3                   1478

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-08  - -Konyha  - Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       1    0.90    1.50    1.35    0.00     2.20  -15.0     104
 K.fal    K       1    2.70    2.70    7.29    1.35     0.65  -15.0     135
 K.fal    K       1    3.50    2.70    9.45    0.00     0.65    5.0      92

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    331

Alapterület:    9.40m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   25.4m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    160

Helyiség hövesztesége:   52.2W/m ř         19.3W/m^3                    491
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Helyiségek höszükséglete                

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-09  - -Étkez ı  - Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       1    1.50    2.20    3.30    0.00     2.20  -15.0     254
 K.ablak  K       1    1.80    2.40    4.32    0.00     2.20  -15.0     333
 K.fal    K       1    4.00    2.70   10.80    7.62     0.65  -15.0      72

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    659

Alapterület:   27.30m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   73.7m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    466

Helyiség hövesztesége:   41.2W/m ř         15.3W/m^3                   1125

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-010 - -Nappali - Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       1    1.50    2.20    3.30    0.00     2.20  -15.0     254
 K.ablak  K       2    2.10    1.50    6.30    0.00     2.20  -15.0     485
 K.fal    K       1   12.60    2.70   34.02    9.60     0.65  -15.0     556
 Padló2           1   27.00    1.00   27.00    0.00     0.78    0.0     421

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:   1716

Alapterület:   27.00m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   72.9m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    461

Helyiség hövesztesége:   80.6W/m ř         29.9W/m^3                   2177



-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-011 - -Dolgozó - Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       1    0.70    0.50    0.35    0.00     2.20  -15.0      27
 K.fal    K       1    2.90    2.70    7.83    0.35     0.65  -15.0     170
 Padló2           1    8.60    1.00    8.60    0.00     0.78    0.0     134

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    331

Alapterület:    8.60m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   23.2m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    147

Helyiség hövesztesége:   55.6W/m ř         20.6W/m^3                    478
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Helyiségek höszükséglete                

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-012 - -Lépcs ıh - Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       2    1.80    1.80    6.48    0.00     2.20  -15.0     499
 K.fal    K       1    7.20    2.70   19.44    6.48     0.65  -15.0     295
 K.ablak  K       2    2.20    0.93    4.09    0.00     2.20  -15.0     315
 K.fal    K       1    7.00    2.70   18.90    4.09     0.65  -15.0     337

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:   1446

Alapterület:   14.30m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   38.6m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    244

Helyiség hövesztesége:  118.2W/m ř         43.8W/m^3                   1690

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-11  - -Közl    - Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 Tet ı             1    5.90    1.00    5.90    0.00    0 .40   -8.0      66

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:     66

Alapterület:    5.90m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   15.9m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    101

Helyiség hövesztesége:   28.3W/m ř         10.5W/m^3                    167

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-12  - -Fürd ı   - Mértékadó belsö hömérséklet: 24.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.fal    K       1    3.27    1.00    3.27    0.00     0.65  -15.0      83
 Tet ı             1    2.00    3.20    6.40    0.54    0 .40  -15.0      91
 K.ablak  K       1    0.90    0.60    0.54    0.00     2.20  -15.0      46
 B.ajtó           1    0.90    2.10    1.89    0.00     1.50   20.0      11
 B.fal            1   10.50    2.70   28.35    1.89     2.09   20.0     221
 Tet ı             1    2.00    3.20    6.40    0.00    0 .40   -8.0      82

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    534

Alapterület:   10.90m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   29.4m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    207

Helyiség hövesztesége:   68.0W/m ř         25.2W/m^3                    741
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Helyiségek höszükséglete                

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-13  - -Wc      - Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       1    0.60    0.60    0.36    0.00     2.20  -15.0      28
 Tet ı             1    2.00    1.00    2.00    0.36    0 .40  -15.0      23
 K.fal    K       1    1.00    1.00    1.00    0.00     0.65  -15.0      23

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:     74

Alapterület:    1.30m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:    3.5m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:     22

Helyiség hövesztesége:   73.8W/m ř         27.4W/m^3                     96

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-14  - -Tár+Gard- Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.fal    K       1    1.00    4.80    4.80    0.00     0.65  -15.0     109
 Tet ı             1    2.00    4.80    9.60    0.00    0 .40  -15.0     134
 Tet ı             1    1.70    4.80    8.16    0.00    0 .40   -8.0      91

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    334

Alapterület:    9.80m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   26.5m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    167

Helyiség hövesztesége:   51.1W/m ř         18.9W/m^3                    501

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-15  - -Hálószob- Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       2    0.90    1.40    2.52    0.00     2.20  -15.0     194
 K.fal    K       1    4.40    2.70   11.88    2.52     0.65  -15.0     213
 Tet ı             1    2.00    3.58    7.16    0.00    0 .40  -15.0     100
 Tet ı             1    2.00    3.58    7.16    0.00    0 .40   -8.0      80
 K.fal    K       1    1.00    3.58    3.58    0.00     0.65  -15.0      81
 Padló2           1   15.70    1.00   15.70    0.00     0.78    5.0     184

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    852

Alapterület:   12.80m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   34.6m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    218

Helyiség hövesztesége:   83.6W/m ř         31.0W/m^3                   1070
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Helyiségek höszükséglete                

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-16  - -Szekrény- Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.fal    K       1    1.00    3.58    3.58    0.00     0.65  -15.0      81
 K.fal    K       1    2.10    2.70    5.67    0.00     0.65  -15.0     129
 Tet ı             1    2.00    3.58    7.16    0.00    0 .40  -15.0     100
 Tet ı             1    1.00    3.58    3.58    0.00    0 .40   -8.0      40
 Padló2           1    7.50    1.00    7.50    0.00     0.78    5.0      88

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    438



Alapterület:    4.60m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   12.4m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:     78

Helyiség hövesztesége:  112.2W/m ř         41.5W/m^3                    516

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-17  - -Gyereksz- Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.fal    K       1    1.00    4.70    4.70    0.00     0.65  -15.0     107
 K.ablak  K       2    0.90    0.60    1.08    0.00     2.20  -15.0      83
 Tet ı             1    2.00    4.70    9.40    1.08    0 .40  -15.0     116
 Tet ı             1    2.00    4.70    9.40    0.00    0 .40   -8.0     105

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    411

Alapterület:   12.60m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   34.0m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    215

Helyiség hövesztesége:   49.7W/m ř         18.4W/m^3                    626

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-19  - -Társalgó- Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       1    1.80    1.35    2.43    0.00     2.20  -15.0     187
 K.fal    K       1    2.00    2.70    5.40    2.43     0.65  -15.0      68
 Tet ı             1   19.00    1.00   19.00    0.00    0 .40   -8.0     213

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    468

Alapterület:   16.80m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   45.4m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    287

Helyiség hövesztesége:   44.9W/m ř         16.6W/m^3                    755
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Helyiségek höszükséglete                

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-110 - -Szekrény- Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.fal    K       1    4.50    1.00    4.50    0.00     0.65  -15.0     102
 Tet ı             1    2.00    1.80    3.60    0.00    0 .40  -15.0      50
 Tet ı             1    1.00    1.80    1.80    0.00    0 .40   -8.0      20

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    172

Alapterület:    2.70m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:    7.3m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:     46

Helyiség hövesztesége:   80.7W/m ř         29.9W/m^3                    218

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-111 - -Gyereksz- Mértékadó belsö hömérséklet: 20.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.ablak  K       2    0.90    1.40    2.52    0.00     2.20  -15.0     194
 K.fal    K       1    4.70    2.70   12.69    2.52     0.65  -15.0     231
 K.fal    K       1    4.50    1.00    4.50    0.00     0.65  -15.0     102
 Tet ı             1    2.00    4.50    9.00    0.00    0 .40  -15.0     126
 Tet ı             1    2.00    4.50    9.00    0.00    0 .40   -8.0     101

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    754

Alapterület:   16.00m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   43.2m^3



Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    273

Helyiség hövesztesége:   64.2W/m ř         23.8W/m^3                   1027

-¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-112 - -Fürd ı   - Mértékadó belsö hömérséklet: 24.0°C
L¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦-
   Tipus    Táj. db     x       y       A      -A      k    T túlsó     Q
                       [m]     [m]     [m ř]    [m ř] [W/m řK]   °C       [W]
 K.fal    K       1    3.27    1.00    3.27    0.00     0.65  -15.0      83
 Tet ı             1    2.00    3.20    6.40    0.54    0 .40  -15.0      91
 K.ablak  K       1    0.90    0.60    0.54    0.00     2.20  -15.0      46
 B.ajtó           1    0.90    2.10    1.89    0.00     1.50   20.0      11
 B.fal            1   10.50    2.70   28.35    1.89     2.09   20.0     221
 Tet ı             1    2.00    3.20    6.40    0.00    0 .40   -8.0      82

     Az épület idöállandójával (1.00) helyesbítve ö sszesen:    534

Alapterület:   10.90m ř  Belmagasság: 2.7m   Térfogat:   29.4m^3
Légcsereszám: 0.50 1/h  Belépö lev. höm.: -15.0°C      Höveszteség:    207

Helyiség hövesztesége:   68.0W/m ř         25.2W/m^3                    741

Összes höigény:   14958W     63.7W/m ř ( 234.9m ř)     23.6W/m^3 ( 634.2m^3)
�


